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	23.08.2021.
	Nr. 2.5/2021/2779


 
	Sarunu procedūras pretendentiem
	



[bookmark: _GoBack]Par sarunu procedūru Nr.AST2021/100 "Būvprojekta izstrāde un būvdarbu veikšana 110kV transformatoru pievienojumu 20kV kopņu tiltu pārbūvei un 110kV transformatora TNr.1 nomaiņai apakšstacijā Nr.17 "Suntaži"" - atbildes uz pretendentu jautājumiem un grozījums cenu sarakstā
Ļ. cien. dāmas/ a. god. kungi!
Ar šo vēstuli sniedzam atbildes uz pretendentu jautājumiem par sarunu procedūru.
1. Kabeļu kanāls 20 kV pusē jādemontē vai jāatstāj tā kā ir?
Atbilde: Kabeļu kanāls 20kV pusē nav jādemontē – to demontēs AS "Sadales tīkls" darbuzņēmējs.
2. Vai jauno no TNr.1 un TNr.2 uz Vadības ēku montējamo kontrolkabeļu ieguldīšanai ir izmantojams esošais kabeļu kanāls, kas iet aiz TNr.1, TNr.2 transformatoru bedrēm, izejot caur 20kV sadales ietaises (KS-1-20 pievienojums) teritoriju, šķērsojot iebraucamo ceļu ienāk apakšstacijas Vadības ēkā? Ja tas nav pieļaujams, lūdzu sniegt informāciju par vēlamo trasi minēto kabeļu ieguldīšanai?
Atbilde: Esošo kabeļu kanālu, kas iet caur 20kV sadali izmantot nedrīkst (pēc rekonstrukcijas to likvidēs). Jāizmanto kanālu kas aiziet no vadības ēkas, gar T-1 jaudas slēdzi. Pāri ceļam jāiegulda jaunas caurules. Ceļa otrā pusē jābūt kabeļu akai (kopīgai priekš TNr.1, TNr.2 vai divas atsevišķas).
3. Lūdzu sniegt atbildi kurā "Cenu saraksta" pozīcijā ietvert Projektēšanas uzdevuma 3.9. punktā minēto spaiļu kasti (piegāde, montāža) un noprecizēt skaitu – viena kopēja uz TNr.1 un TNr.2 vai katram sava?
Atbilde: Tiek precizēts cenu saraksta 2.16. punkts. Skatīt vēstules 2.pielikumā.
4. Attiecībā uz "Cenu saraksta" 2.26.1. punktā minēto transformatora (TNr.2) esošo spaiļu kasti, lūdzu precizēt vai jāizmanto uz transformatora korpusa esošā spaiļu kaste, kas varētu būt grūti izdarāms, vai tomēr jāpiegādā un jāuzstāda jauna spaiļu kaste – analogi kā tas ir paredzēts jaunuzstādāmajam TNr.1
Atbilde: Jāizmanto esošas transformatora spaiļu kastes. Transformatora spaiļu kastē ievilkt: 1x19x1.5mm2 , 2x4x2.5mm2 kontrolkabeļus. Pakāpjslēdža spaiļu kastē ievilkt: 1x12x1.5mm2, 1x4x1.5mm2  un 1x4x2.5mm2 kontrolkabeļus.
5. Tehniskā uzdevuma 2.2. punktā ir paredzēta esošo 110kV transformatoru portālu demontāža. Lūdzam apstiprināt, ka ir jādemontē 2 portāli – viens pie TNr.1, otrs pie TNr.2.
Atbilde: Apstiprinām, ka ir jādemontē 2 portāli – viens pie TNr.1, otrs pie TNr.2.
6. Tehniskā uzdevuma 2.12. un 2.13. punktos ir paredzēta jauno 110kV transformatoru portālu pamatu izbūve un portālu montāža. Lūdzam apstiprināt, ka ir nepieciešams izbūvēt divus portālus – vienu pie TNr.1, otru pie TNr.2. 
Atbilde: Apstiprinām, ka ir nepieciešams izbūvēt divus portālus – vienu pie TNr.1, otru pie TNr.2. (Tiek precizēti cenu saraksta 2.12. un 2.13. punkti). Skatīt vēstules 2.pielikumā.
7. Vai TNr.1 pievienojumā uzstādāmajiem strāvmaiņiem paredzēt atsevišķu spaiļu skapi?
Atbilde: Jā, TNr.1 pievienojumā uzstādāmajiem strāvmaiņiem paredzēt atsevišķu spaiļu skapi.
8. Vai jaunajam TNr.1 jāparedz jauns spaiļu skapis starp transformatoru un vadības ēku? Vai visi kabeļi no TNr.1 uz jauno spaiļu skapi un no spaiļu skapja uz vadības ēku ir jāparedz jauni? Vai esošajam TNr.2 ir jāparedz jauns spaiļu skapis starp transformatoru un vadības ēku? Vai visi kabeļi no TNr.2 uz jauno spaiļu skapi un no spaiļu skapja uz vadības ēku ir jāparedz jauni?
Atbilde: Nav nepieciešams spaiļu skapis starp transformatoru un vadības ēku. Kabeļi jāpieslēdz TNr.1 spaiļu kastei vai TNr.1 - SK2 spaiļu kastei (kopņu tilta mērmaiņu rezerves tinumi). Jā, visi kabeļi no TNr.1 uz jauno spaiļu skapi un no spaiļu skapja uz vadības ēku ir jāparedz jauni. Esošajam TNr.2 nav jāparedz jauns spaiļu skapis starp transformatoru un vadības ēku. Kabeļi jāpieslēdz TNr.2 - SK2 spaiļu kastei (kopņu tilta mērmaiņu rezerves tinumi). Jā, visi kabeļi no TNr.2 uz jauno spaiļu skapi un no spaiļu skapja uz vadības ēku ir jāparedz jauni.
9. Tehniskā uzdevuma 3.4. punktā ir norādīti kabeļi no TNr.2 transformatora esošajām spaiļu kastēm līdz vadības telpas RAA paneļiem TNr.2 perspektīvai rekonstrukcijai. Cenu saraksta 2.26.1. punktā ir norādīts, ka šie kabeļi jāiegulda katram transformatoram. Lūdzam precizēt, kā tas ir domāts.
Atbilde: Kabeļus perspektīvajai RAA rekonstrukcijai jāiegulda tikai TNr.2 (no vadības telpas TNr.2 paneļa līdz TNr.2). Kabeļus nav jāpieslēdz. Tie tiks izmantoti TNr.2 RAA rekonstrukcijai nākotnē.
10. Vai ir pieejams plāns ar plānoto AS "Sadales tīkls" ēkas un kopņu tiltu novietojumu? Vai ir zināms ST plānotās 20 kV sadales pārbūves laiks un pieejams projekta izbūves iekārtu plānojums?
Atbilde: AS "Sadales tīkls" plānotās 20kV sadales pārbūves laiks – orientējoši no 2022. gada marta. 20kV sadales plānu skatīt vēstules 1.pielikumā.
11. Precizēt piegādājamo TNr.1 un TNr.2 spaiļu kastu veidu, sekundāro TNr.1 un TNr.2 pievienojuma spaiļu kastes vai TNr.1 un TNr.2 spaiļu starpkastes un precizēt to plānoto izvietošanas vietu.
Atbilde: Spaiļu kastes piegādā un uzstāda DU. Prasības spaiļu kastēm ir minētas PU. PU 2.12. punktā jāparedz jaunas sekundāro ķēžu kastes izbūve un esošās demontēšana.
Nepieciešams uzstādīt:
a. Spaiļu kasti TNr.1 110kV puses strāvmaiņiem;
b. Spaiļu kastes TNr.1, TNr.2 komercuzskaitei;
c. Spaiļu kastes TNr,1, TNr.2 -SK2 (kopņu tilta mērmaiņu rezerves tinumiem.
12. Lūdzu precizēt esošo 110kV nomaināmo portālu balstu pamatu veidu.
Atbilde: Esošo 110kV nomaināmo portāla balsti ir iedzīti zemē līdzīgi kā pāļi.
13. Vai Pasūtītājs pieļauj iespēju pie TNr.2 demontējamā 110kV portāla balsta kāju transformatora bedrē demontēt līdz ar bedres virsmu un uz demontējamās kājas uzstādīt jauno projektējamo portālu (demontējamā portāla kāju izmantot kā jaunā balsta pamatu).
Atbilde: Ir iespējams izmantot esošo balstu kāju apakšdaļu kā pamatu jaunajam balstam, pie nosacījuma, ka tiek saglabāta to nestspēja.
14. Lūdzu sniegt informāciju kā tiks nodrošināts TNr.2 pašpatēriņa darbība, laikā kad TNr.1 tiks uzstādīts rezervēšanai TNr.2 un TNr.1 un TNr.2 pašpatēriņš tiks pārbūvēts. 
Atbilde: Darbi jāorganizē tā, ka vispirms pilnībā tiek izbūvēts viss TNr.1 pieslēgums – gan nomainīts TNr.1 110kV transformators, izbūvēts tā jaunais 20kV kopņu tilts un izbūvēts jaunais pašpatēriņa transformatora pievienojums, pēc tam tiek izbūvēts TNr.2 pieslēgums.
[bookmark: _Hlk80197778]15. Vai pirms visu darbu uzsākšanas nebūs vajadzīgs 0-cikls darbā esošā transformatora RAA nodrošināšanai?
Atbilde: 0-etaps pirms visu darbu uzsākšanas esošā transformatora RAA nodrošināšanai nav nepieciešams.
16. Vai RAA kabeļu nomaiņai no TNr.1 un TNr.2 zem asfalta ir izbūvētas caurules uz kabeļu kanālu 110 kV sadalē, vai jāizbūvē jaunas?
Atbilde: Esošas caurules zem asfalta nav iespējams izmantot (kabeļu kanāls pretējā pusē (20kV sadalē) tiks demontēts pēc rekonstrukcijas). Jāizmanto kanālu, kas aiziet no vadības ēkas, gar T-1 jaudas slēdzi. Pāri ceļam jāiegulda jaunas caurules. Ceļa otrā pusē jābūt kabeļu akai (kopīgai priekš TNr.1, TNr.2 vai divas atsevišķas).
17. Vai 110 kV PN TNr.1 jāpārceļ, jāmaina vai jāatstāj vecajā vietā?
Atbilde: TNr.1 110kV pārspriegumu novadītāju atrašanās vieta ir atkarīga no būvprojekta risinājumiem.
18. Precizēt un ja nepieciešams labot "Cenu saraksta" uzrādītos daudzumus pozīcijām Nr.2.1, 2.12., 2.13 un norādīt kurā pozīcijā ietvert 110kV esoša transformatora TNr.2 pieslēgšanu a/st. shēmojumam?
Atbilde: Tiek precizēti cenu saraksta 2.1, 2.12., 2.13. punkti. Cenu saraksts tiek papildināts ar jaunu 2.14.1.punktu. Skatīt vēstules 2.pielikumā.
SARUNU PROCEDŪRAS NR.AST2021/100 NOLIKUMA 1.PIELIKUMS
GROZĪJUMS Nr.1 SARUNU PROCEDŪRAS NOLIKUMA CENU SARAKSTĀ
Sarunu procedūras nolikumā tiek veikti grozījumi Cenu sarakstā: Sarunu procedūras nolikuma Cenu saraksts tiek izteikts jaunā redakcijā un ir pievienots pielikumā.

Šis grozījums un pielikums ir Sarunu procedūras Nr.AST2021/100 nolikuma neatņemama sastāvdaļa.
Pielikumā:
1. pielikums – 20kV ēka izvadi uz 1 lpp.;
2. pielikums – Grozījums-cenu saraksts uz 4 lpp.
Ar cieņu

	Valdes loceklis
	Mārcis Kauliņš
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